
B16
0,03A
AC 2p

YD
Yż
o 
3x
2,
5m
m
²

YD
Yż
o 
3x
2,
5m
m
²

YD
Yż
o 
3x
2,
5m
m
²

YD
Yż
o 
3x
2,
5m
m
²

YD
Yż
o 
3x
2,
5m
m
²

YK
Yż
o 
3x
4m
m
²

słupek
podłączeniowy

YD
Yż
o 
5x
6m
m
²

rozdzielnica
0,4kV

gn. wt. 3f.
32A

YD
Yż
o 
5x
4m
m
²

B32
0,03A
AC 4p

3 3
16A32A

FR 63A

gn. wt. 3f.
16A

gn. wt. 1f.
16A

gn. wt. 1f.
16A

gn. wt. 1f.
16A

gn. wt. 1f.
16A

gn. wt. 1f.
16A

gn. wt. 1f.
16A

rozdzielnica
0,4kV

rozdzielnica
0,4kV

rozdzielnica
0,4kV

rozdzielnica
0,4kV

rozdzielnica
0,4kV

rozdzielnica
0,4kV

programator
czasowy

2 3

1

L1
,L

2,
L3

L1
,L

2,
L3

L1 L2 L3 L1 L2 L3

B16
0,03A
AC 4p

B16
0,03A
AC 2p

B16
0,03A
AC 2p

B16
0,03A
AC 2p

B16
0,03A
AC 2p

B16
0,03A
AC 2p

R<30Ω

L1,L2,L3

N

PE

3xLS
GZU

metlowe rury
inst. wodnej

L1
,L

2,
L3

kablowe złącze pomiarowe
ZK1x-1P

warunki przyłączenia
27444/2017/OD2/ZR2

poza zakresem opracowania

zabezp. gł.

3 x gG63A

zabezp.

przedlicznikowe

63A

kabel typu YKYżo 4x16mm²
dł. trasy kabla 42m
dł. kabla 47m

Proj. wewnętrzna linia
zasilająca - WLZ


